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Sagen er modtaget i Sekretariatet for Ankenaevnet for Tekniske Installationer den 12/3 2018

og er efter forudgdende hgring hos parterne behandlet af Ankenzevnet pa et mgde den 12/6
2019.

I megdet deltog formanden, dommer Peter Bredahl, cand.polit. Allan Malskaer, Parcelhusejernes
Landsforening, Poul Erik Jensen, Forbrugerrddet Taenk, Vvs-installatgr Sgren Mogensen,
TEKNIQ, og Vvs-installatgr Lars Vase, TEKNIQ.

Som sekretaerer for Ankenasvnet deltog sekretariatschef Jane Fischer og cand.jur. Gokcen
Glavas.

Klagepunkterne er udarbejdet pa grundlag af klageskema og de til sagen modtagne bilag.
Klagen omfatter fglgende:-

Vand og varmergr er ikke isolerede

Fastggrelse af PEX-rgr i hele huset

Pumpeshunter skal tilsluttes pumpestop i styreboksene

Badevaerelset pa 1. sal fungerer ikke.

- Kun varmt vand til 1 bruser i cirka 10 minutter

- Vandtilfgrslen/tryk til 1. sal varmepumpetab p& grund af manglende isolering af
koldt/varmt brugsvand,

E. Konstateret manglende malerbeslag samt manglende kontrollerbar kontraventil ved

vandmaler.

ocow>

Tilbuddet udggr 207.500,00 kr. Det er ikke alle tilbudsarbejder, der er udfert, og der er alene
sendt fakturaer for i alt 175.000,00 kr. (faktura nr. 20734 og 22870). Klager har betalt de 2
fakturaer pa i alt 175.000,00 kr.

Syn og sken:

Der har veeret afholdt skgnsforretning v/aut vvs-installatgr [ EEEEE.

Skgnserkleeringen af 29/4 2019 fastslar, at:

¢ vand- og varmeinstailationer ikke er isolerede, hvilket er et krav og der er ikke taget
forbehold for isolering i tilbud, udgift til udbedring anslas at vaere 31.250,00 kr.,
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o pex-rgr skal fastggres — ansl8et udgift 5.156,25 kr.,

e pumpeshunt ikke er monteret korrekt, der skal monteres faste el-forbindelser - anslaet
udgift 5.625,00 kr.,
monterede installationer skgnnes af have ngdvendige dimensioner,

e malerinstallation er ikke udfgrt i henhold til vandnorm - ansldet udgift til udbedring
5.000,00 kr.,

« generelt skennes de udfgrte installationer ikke at veere fuldfert og udfert
h&ndvaerksmaessigt korrekt, jf. vand og varme normer samt god handvaerksskik -
installationer ikke har n@dvendige fastggrelser, ngdvendige afstande til vaagge og
gennemfgringer og installationer er monteret uden behgrig afstand for korrekt isolering
og det skgnnes at aendring af installationen vil andrage 31.250,00 kr.

Udgiften til syn og skgn udggr 6.284,80 kr.

Ankenzaevnet skal pd grundlag heraf udtale fglgende:

Sagen vedrgrer ombygning/renovering af klagers ejendom. Arbejdet er udfgrt i henhold fil
skriftligt tilbud og i regning, idet der er udfert ekstraarbejder. For sa vidt angar
ekstraregningerne oplyser indklagedes advokat, at der verserer/har verseret en retssag.

Der klages over kvaliteten af arbejdet.

Partere er ikke enige om, hvorvidt lgbende aftaler om gkonomi m.v. skulle indgas skriftligt
eller om alene ekstraarbejder, der oversteg 100.000 skulle aftales p& skrift. Ligeledes er
parterne ikke enige om, hvad der blev aftalt, da samarbejdet blev afbrudt. Saledes mener
klager, at arbejdet er mangelfuldt, og at det blev aftalt, at de pdber8bte mangler skulle
udbedres indenfor det fakturerede belgb pa8 175.000,00 kr. Modsat mener indklagede, at det
blev aftalt, at parterne ikke havde noget krav imod hinanden, sifremt klager betalte bel¢bet
pd 175.000,00 kr. Indklagede skulle s3ledes ikke afhjaelpe evt. mangler.

Indklagede afviser i gvrigt, at der er mangler ved arbejdet, da klagepunkterne vedrgrer
forhold, der ikke er feerdiggjort.

Sagsbehandlingen i Ankenavnet foregar efter fast praksis pa skriftligt grundiag.
Sagsfremstillingen skal derfor vaere kortfattet og preacis.

En indkommen klage kan afvises, hvis der er uklarheder eller hvis sagens afggrelse
forudsastter parts- og/eller vidneforklaring under strafansvar.

Sager, hvor bilagsmaterialet er omfattende, eller det er vanskeligt at fastlaeegge faktum, samt
sager af mere kompleks og sammensat art i forhold til den faglige og/eller juridiske vurdering,
kan tillige afvises som uegnede til behandling i Ankenaevnet.

I denne sag finder Ankenzevnet, at afggrelse af sagen forudsaetter parts- og/eller
vidneforklaring under strafansvar, der ikke kan forega for Ankenavnet.

Ligeledes er det uklart, hvilken sammenhang retssagen har med denne sag, ligesom der ikke
er blev lavet en stadeopggrelse, da samarbejdet blev afbrudt.

Endelig foreligger der ikke byggemgdereferater og der er i gvrigt usikkerhed om omfanget af
byggestyringen.
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Efter en samlet vurdering af sagen, finder Ankenaevnet efter de ovenfor naevnte
bemaerkninger ikke, at sagen er egnet til ankenaevnsbehandling.

Henset hertil afvises sagen fra behandling ved Ankenavnet.

Herefter bestemmes:
Sagen afvises i sin helhed fra behandling ved Ankenasvnet.
Da kendelsen ikke indeholder en afggrelse, tilbagebetales klagegebyret.

Ombkostningerne til syn og skgn, 6.284,80 kr., ophaeves efter omstaendighederne.
Ankevejledning:

Sagen kan i medfgr af vedtaegternes § 23 af hver af parterne indbringes for de almindelige
domstole.

Formand for Ankenavnet

Peter Bredahl
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